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WORKMASTER™

COMPACT DIELECTRIC OVERBOOT
Dielektrické galose 17 kV




(C2) DIELEKTRICKE GALOSE - NAVOD K POUZITi

Bezpecnostni obuv dodavana spolecnosti Respirex International Ltd je v souladu s narizenim OOP
(EU) 2016/425. Dielektricka obuv spliiuje pozadavky podle evropské harmonizované normy EN ISO
20347: 2012. Elektrické vlastnosti obuvi odpovidaji normé EN 50321-1:2018, tfida 2 AC.

Kromé toho byly dielektrické galo$e testovany podle elektrickych poZadavkd normy ASTM F1117-03 a
vydrzi 20 kV po dobu 3 minut na celé boté, pri¢emz nevykazuje Zadny Unik presahujici 18 miliampérd
pri napéti 20 kV s normalni bezpec¢nostni botou nasazenou uvnitf. Specifikace je navrzena tak, aby se
snizilo riziko naruseni srde¢niho tepu elektrickym proudem prochazejicim skrz uzivatele.

Dielektrické galose Workmaster™ chrani pred pracovnim napétim 17 kV AC tim, ze minimalizuji unik
pod 18 miliampér pri zkusebnim napéti 20 kV.

Obuv je vyrobena z materiall, které odpovidaji prislusnym ¢astem normy EN SO 20347:2012 pro
kvalitu, ergonomické a mechanické vlastnosti a odolnost proti uklouznuti.

Oznaceni podle narizeni o OOP viz nize:

= Udaije o vyrobci — logo Respirex na podraZce, postovni smérovaci &islo a zemé pivodu na strané boty

« CE 2797- Viz horni ¢ast - Oznameny subjekt odpovédny za modul D BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nizozemsko

« ENISO 20347:2012 - viz horni ¢ast; Cislo evropské normy

« EN 50321-1:2018 - viz horni €ast; €islo normy pro izola¢ni obuv

= OB - viz svrSek; OB oznacuje, ze bota splfiuje zakladni pozadavky normy EN ISO 20347:2012 na
celopolimerni (tj. zcela tvarovanou) obuv.

= FO - viz svriek; klasifikace "FO" oznacuje podrazku odolnou proti topnému oleji

= SRC - viz svrek; oznacuje, Ze bota splfiuje pozadavky na odolnost proti uklouznuti na podlaze z
keramickych dlazdic s laurylsulfatem sodnym a glycerolem na nerezové oceli.

= Dvojity €erveny trojuhelnik - viz svrSek; vhodné pro praci pod napétim

» Tfida 2 AC - viz horni ¢ast; znamena, Ze je vhodny pro praci do 17 kV AC

= Tfida 2 DC- (pokud existuje) Viz nahofe; oznacuje dodate¢né zkouseni DC, vhodné pro praci do 17 kV
DC

= Obdélnikovy ramecéek oznaceny Inspection Data - viz nahofe; do tohoto ramecku by mélo byt zapsano
datum prvniho pouziti. Jeden rok po tomto datu by mély byt boty znovu elektricky testovany podle
normy EN 50321-1:2018.

= Velikost — viz podrazka; M (velikost 6-8 UK, 39 — 42 EU) / L (velikost 9 — 11 UK, 43 — 45 EU) / XL
(velikost 12 — 14 UK, 46 — 48 EU).

= Datum vyroby - viz horni €ast; tyden / rok

Je dilezité, aby vybrana obuv odpovidala pozadované ochrané a pracovnimu prostfedi. Vhodnost obuvi
pro konkrétni Ukol Ize stanovit az po provedeni Uplného posouzeni rizik.

NAZOUVANI A VYZOUVANI

Stejné jako vSechny osobni ochranné prostredky, tak i dielektrické galose je tfeba pred pouzitim
zkontrolovat a vyloudit jakékoli poskozeni. Dielektrické galose jsou urceny k noseni na nevodivé a
neantistatické bezpecnostni obuvi, které odpovidaji normé EN ISO 20345. Chcete-li galoSe nazout,
uvolnéte poutko upeviujici popruh z knofliku umisténého v predni Casti, horni ¢ast galosi se nyni
dostatecné otevre, aby bylo mozné bezpecné zasunout bezpecnostni obuv pracovnika dovnitr.
Jakmile jsou bezpelnostni boty pracovnika uvnitf navleku, je potfeba zajistovaci popruhy ohnout
dozadu a zahaknout pres knoflik. Galose lze vyzout odepnutim zajiStovaciho popruhu. Lze si
pomoci prislapnutim zakonceni casti paty obuvi.



PECE O PRODUKT

Zajistéte, aby vSechny silné chemikalie nebo jiné druhy znedisténi obuvi byly co nejdiive omyty. Pokud
nebudou odstranény urcité chemikalie, tuky nebo oleje nebo pokud nebude obuv po pouziti pravidelné
cisténa, mlze dojit k vaznému poskozeni obuvi. Pokud dojde k profiznuti nebo poskozeni obuvi, nebude
nadale poskytovat stanovenou Uroven ochrany. Aby byla uzivateli i nadale poskytovana maximalni
ochrana, je tfeba poskozenou obuv okamzité vyménit. Pravidelné by mély byt vnitfni povrchy otfeny
jemnym Cisticim prostredkem. Baleni obuvi, pouzivané k prepravé, je navrzeno tak, aby chranilo obuv az
do jejiho pouziti. Skladovani v extrémnich teplotach mize ovlivnit jeji Zivotnost a je tfeba se mu vyhnout;
skladujte mezi 5 °C a 25 °C. P¥i suseni obuv nevystavujte teplotam nad 50 °C.

OMEZENIi POUZITI

Dielektrické galose jsou vhodné pouze pro pouziti v teplotnim rozsahu od -20 °C do +60 °C. Pro praci
mimo tento rozsah by se méla pouzivat alternativni obuv. Aby byla zajisténa maximalni elektricka
ochrana, spolecnost Respirex doporucuje nosit dielektrické galose na nevodivé a neantistatické
bezpecnostni obuvi, které odpovidaji normé& EN 1SO 20345. Zivotnost dielektrickych galosi je 10 let.
Vsechna obuv, ktera zlstala po dobu 10 let nepouzita, by méla byt vyménéna. Datum vyroby je
zfetelné vyznaceno na horni ¢asti boty (tyden/rok).

UDRZBA

Obuv by méla byt pred pouzitim vizualné zkontrolovana. Zkontrolujte, zda galose neni porezana nebo
odrena. Pokud dojde k poskozeni, obuv by méla byt okamzité vyménéna za novou. Pokud je skrz
modrou gumovou podrazku vidét zluta pryz, znamena to, Zze gumova podrazka je jiz opotfebovana a
dielektrické galose by mély byt okamzité vyménény. Po 1 roce od prvniho pouziti by méla byt obuv
elektricky znovu prezkousena podle EN 50321-1: 2018 (tfida 2 AC provedenim zkusebniho testu pri
20 kV po dobu 3 minut). Galose, u kterych dojde k poskozeni pred uplynutim 3 minut nebo nespliuji
tridu 2, jsou nevhodné k pouziti a mély by byt zniceny. Dielektricka obuv by méla byt nahrazena
elektricky prezkousenou a certifikovanou elektroizolaéni obuvi. Slouceniny a postupy pouzivané pri
vyrobé obuvi jsou specializované. Za zadnych okolnosti by se neméla pouzivat necertifikovana obuv pro
praci pod napétim nebo v situacich, kdy existuje riziko vystaveni se elektrickym proudim nebo
elektrickym polim.

PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni o shodé pro dielektrické galose Workmaster™ Dielectric HV3 Maxi-Overboot lze stahnout z
webové adresy dovozce:  https://www.elpom.cz/produkty/produkt/dielektricke-galose-17-kv/,
pripadné také vyrobce: https://www.workmasterboots.com/DOC.
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